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I. Einleitung 
Der Anspruch auf eine wirtschaftliche Energieerzeugung zieht eine 
rasche Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Kraftwerke und der Blockleistung 
nach sich. Gleichzeitig wird der technologische Aufbau der Kraftwerkskreis-
prozesse und der anschließenden Einrichtungen immer komplizierter. Dem-
zufolge steigen notwendigerweise die technischen und wirtschaftlichen Anfor-
derungen s01Vie die Anforderungen auf Betriebssicherheit. Da ein bedeuten-
der Teil dieser Forderungen gerade von dem Regelungssystem des Kraftwerkes 
erfüllt werden soll, ist es klar, daß die Regelungstechnik oder allgemeiner die 
Automatisierung der Kraftwerke ein' vorrangiges Problem der Projektierung, 
Investition und Inbetriebhaltung der Kraftwerke darstellt. 
Es soll nur auf die wichtigsten und die Entvdcklungstendenzen am 
besten widerspiegelnden Eigenschaften hinge,~iesen werden: 
- mit der Erhöhung der technischen, 'virtschaftlichen und Betriebs-
sicherheitsanforderungen vermehrt sich die Zahl der zu je einem Block gehö-
renden Regelkreise. Bei den modernsten Kraftwerken können die Analog-
regelsysteme als beinahe komplett ausgebaut betrachtet werden. Dies bedeutet, 
daß zu je einem Block etwa 50 bis 70 Regelkreise gehören. 
- die Erhöhung der Einheitsleistung erfordert die Vergrößerung der 
Dimensionen der Einrichtungen. Dadurch nimmt die Verzögerungszeit der 
geregelten Strecken notwendigerweise zu und zwar am ausgeprägtesten bei 
der Regelung des Kessels; besonders bei Druck- und Temperaturregelung eines 
kohlenstaubgefeuerten Kessels. Mit der Erhöhung der Zeitkonstanten ver-
schlechtert sich die Regelbarkeit der geregelten Strecken, wobei die Anwen-
dung komplizierterer Regelkreise bzw. Regelungssysteme erforderlich wird. 
Um dies zu veranschaulichen, sind die in den Tabellen 1 und 2 zusam-
mengefaßten Daten angeführt. Diese Daten wurden bei Messungen in verschie-
denen Kraftwerken erhalten [1,2,3,4]. Tabelle 1 enthält die charakteristischen 
Zeitkonstanten der zu den Druck-Leistungsregelkreisen der untersuchten 
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ist dieser Quotient gerade für die Beurteilung der Regelbarkeit geeignet und 
falls sein Wert unter 2,5 bis 3 sinkt, kann die Strecke als schwer regelba:r 
betrachtet werden. In dieser Hinsicht sind die Bedingungen in dem ölge-
feuerten Kraftwerk an der Donau (DUNAMENTI HÖERÖMU) weitaus am 
günstigsten. 
In Tabelle 2 sind ähnliche Daten für die Regelstrecken der Temperatur-
regelkreise angegeben. In Zusammenhang mit den Daten ist unbedingt zu 
bemerken, daß während im Wärmekraftwerk BORSOD die Regelung der 
Frischdampf temperatur durch einen einzigen Regelkreis in Kaskadenschal-
tung erfolgt, in den Wärmekraftwerken GYÖNGYÖS und BANHIDA dieselbe 
Aufgabe durch drei seriengeschaltete Regelkreise je Überhitzerzweig mit 
Hilfsregelgröße und Störgrößenaufschaltung, also insgesamt durch sechs 
komplizierter aufgebaute Kreise erfüllt "vird, 'Wie aus Abb. 1 ersichtlich ist. 
Der Grund hierfür ist klar, wenn man die Quotienten der Zeitkonstanten 
betrachtet; die Strecken' sind ja z. B. im Kraftwerk GYÖNGYÖS selbst in dem 
erwähnten Falle gerade noch an der Grenze der Regelbarkeit. 
a) Kraftwerk Borsod b) Kraftwerk Bdnhida 
Abb. 1 
Das vorgeführte Beispiel zeigt, "wie die Verschlechterung der Regelbar-
keit die Anwendung immer komplizierterer Regelkreise bzw. Regelungs-
systeme erfordert. 
- Als eine weitere Eigenschaft soll die große Zahl der äußeren Stör-
größen und deren ungemein breiter Variabilitätsbereich erwähnt werden. Be-
sonders soll die Belastung des Blocks bzw. des Kessels, d. h. die Änderung 
des Dampfbedarfs hervorgehoben werden. Die Last ist nämlich die Haupt-
störgröße beinahe aller Regelkreise und die dynamischen Eigenschaften der 
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Strecke ändern sich in Abhängigkeit von der Last, was wiederum ein rege-
hmgstechnisches Problem bedeutet, in erster Linie bei der richtigen Auswahl 
und Einstellung des Reglers. Das deutet sogar auf die zukünftige Anwendung 
der adaptiven Regelungen hin. Einige Beispiele findet man schon bei dem Hart-
mann-Braunschen Regelungssystem der 200-MW-Blöcke, die in dem Erwei-
terungsprogramm des Kraftwerks an der Donau (DUNAMENTI HÖERÖMU) 
vorgesehen sind. Bei der Feuerungsregelung kann mit der Anwendung von 
Optimumregelungen gerechnet werden. 
- Als ein grundlegendes und mit dem Problem eng verbundenes Merk-
mal sollen schließlich die zwischen den verschiedenen Regelkreisen vorhande-
nen, starken und vielseitigen, streckenseitigen Kopplungen hervorgehoben 
werden. Dies bedeutet aus der Sicht der regelungstechnischen Untersuchungen, 
daß es sich nicht um unabhängige Regelkreise, sondern um ein verwickelt 
geschleiftes Regelungssystem handelt, wo die komplexen und umfassenden 
Untersuchungsmethoden der Mehrfachsysteme anzuwenden sind. 
Obwohl auf dem Gebiet der im Kraftwerk angewandten Analogrege-
lungstechnik noch eine bedeutende Entwicklung zu erwarten ist, kann eine 
revolutionäre Umwandlung in der Automatisierung der Kraftwerke erst von 
der Anwendung von Digitaleinzweckeinrichtungen und Prozeßrechnern erwar-
tet werden. 
2. Untersuchung mehrfachgeregelter Systeme 
Bekanntlich bilden die dynamischen Untersuchungen (Analyse der 
Dynamik) die Grundlage der zu verschiedenen Zwecken durchgeführten rege-
lungstechnischen Untersuchungen. Die Stabilitätsuntersuchung, Optimierung 
usw. (Analyse oder Synthese) eines Regelkreises oder eines komplizierteren 
Systems können nur dann durchgeführt werden, wenn das Übertragungsverhal-
ten der Übertragungsglieder oder Gliedergruppen des Kreises bzw. des Systems 
bekannt ist. Zweck der dynamischen Untersuchung ist gerade die Bestimmung 
der Übertragungseigenschaften. Die erwünschten Ergebnisse können - selbst-
verständlich immer auf dem jeweils günstigsten Weg - entweder durch theo-
retische oder durch experimentelle Analyse erhalten werden. 
Aufgrund der Erkenntnis, daß dynamische Untersuchungen eine ent-
scheidende Rolle in den regelungstechnischen Aufgaben spielen, 'wurden in 
der ersten Phase dynamische Untersuchungen von Kraftwerkshaupteinrich-
tungen durchgeführt, wobei sowohl theoretische wie auch experimentelle 
Methoden angewandt wurden. 
Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen wurde unter anderem 
durch die Ermittlung der Übergangsfunktionenfolgen die komplexe dyna-
mische Untersuchung des 100-tJh-Kessels im Kraftwerk BORSOD und des 
500-tJh-Kessels im »Kraftwerk an der Donau(l vorgenommen [1, 4]. Es soll 
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hemerkt werden, daß im letzteren Fall die Ermittlung der Daten mit einem 
Digitaldatensammler in einer für ·weitere Systemidentifikation geeigneten 
Form erfolgte, da das Endziel der Arheit - ausgehend von dem Klemmenver-
halten - die digitale Simulation des Kessels war. 
Da die Methoden und Möglichkeiten der experimentellen und der theore-
tischen dynamischen Untersuchungen sehr verschieden sind, scheint es zweck-
mäßig, einige Bemerkungen vorauszuschicken. 
Auf Grund der Ergehnisse der sich auf die Aufnahme der Ühertragungs-
funktionen stützenden Untersuchungen (ohne auf andere Meßverfahren hzw. 
deren Bewertung einzugehen), läßt sich nur das Klemmenverhalten des Mehr-
fachsystems hestimmen, da nur sehr wenige kennzeichnende Zwischengrößen 
hemessen und dadurch nur die resultierenden (d. h. die zwischen Ein- und Aus-
gangssignal vorhandenen) Ühergangsverhalten hestimmt werden können, was 
nur eine globale Erfassung des dynamischen Verhaltens der untersuchten Ein-
richtung ermöglicht. 
Auf diese Weise kann aufgrund der Ergehnisse die ÜhertragungsmatrL~ 
des vorliegenden Systems aufgehaut werden. Um dies zu zeigen, sollen die 
Schaltungen in Abb. 2 kurz hetrachtet werden. 
Der Einfachheit halher sind hier die Regelungssysteme von technologi-
schen Einrichtungen mit je zwei Regelgrößen (Xl; X2) dargestellt. Die mit 
gestrichelten Linien hegrenzten und mit S hezeichneten Blöcke enthalten die 
hinsichtlich des dynamischen Verhaltens wesentlichen Eigenschaften repräsen-
tierenden, streckenseitigen Glieder. Bei Schaltung a) sind zwischen den Regel-
kreisen keine Wirkungsverhindungen vorhanden, so daß die Kreise hier unah-
hängig hehandelt werden können (d. h., es können die für einfache Kreise 
gültigen Untersuchungsmethoden angewandt werden). Beim System h), wo 
in einer der Richtungen eine streckenseitige Kopplung vorhanden ist, können 
die Regelkreise dennoch als einfache Kreise hehandelt werden, und zwar der-
art, daß die Kopplung vom Gesichtspunkt des H. Kreises aus als eine Innen-
störgröße aufgefaßt wird. Dagegen hesitzt das System c) eine qualitativ neue 
Struktur mit doppeltgerichteten, d. h. gegenseitigen Wirkungsverhindungen. 
In diesem Falle ist leicht einzusehen, daß z. B. an der Aushildung des 
Führungsprozesses des 1. Kreises nicht nur die eigenen Glieder des Kreises, 
sondern durch die Wirkungskette S3-R2-S4 auch die dynamischen Eigen-
schaften der Glieder teilnehmen. In solchen und ähnlichen Fällen kann vom 
Gesichtspunkt der Untersuchungsmethoden aus nur von zweifach- oder analog 
mehrfachgeregehen Systemen hzw. Mehrfachsystemen gesprochen werden. 
Schließen sich die streckenseitigen Koppelglieder (Kopplungen) an die Wir-
kungsketten der Regelkreise der Abhildung gemäß an, können die Ühertra-
gungsfunktionen der die Hauptwirkung ausühenden Glieder (SI und S2) und 
der Koppelglieder (S3 und S4) unmittelhar durch die Identifizierung der wäh-
rend der streckendynamischen Untersuchungen ermittelten Ühergangsfunk-
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tionen bestimmt werden, vd.e es auf der rechten Seite der Abbildung symbolisch 
dargestellt ist. In Wirklichkeit sind aber die Wirkungsverbindungen nicht so 
einfach, was auch anhand des vereinfachten Beispiels des Dampfkessels auf 
Grund unserer Untersuchungen gezeigt werden kann 
Die aus der Sicht der Regelungstechnik wichtigen Ein- und Ausgangsgrö-
ßen (d. h., die Regelgrößen bzw. die Stellströme und die äußeren Störgrößen) 
eines Trommelkessels und die zwischen ihnen vorhandenen Wirkungsbedin-
gungen sind in Abb. 3 veranschaulicht, wobei die Wirkungslinien innerhalb des 
Blocks nur das Vorhandensein und die Richtungen der Wirkungsverbindun-
gen darstellen, ohne Informationen über die Signalübertragungseigenschaften 
der Wirkungen oder über die innere Ausbildung bzw. den Mechanismus der 
resultierenden Übertragungsverhalten zu geben. 
Wie bereits erwähnt, können die resultierenden Übertragungsverhalten 
der einzelnen Wirkungsverbindungen zweckmäßig durch experimentelle dyna-
mische Messungen bestimmt werden. Dazu wird der Kessel bei Handbedienung 
(d. h. bei Ausschaltung aller Regler) in stationärem Betriebszustand bei dem 
Arbeitspunkt gehalten, wobei die Stellgrößen bzw. die Stellströme nachein-
ander sprungfunktionsartig verändert und die Ausgangsgrößen gleichzeitig 
registriert werden. Somit wird als Ergebnis eine Übergangsfunktionenfolge 
je Eingriff erhalten, ·wie es anhand des Beispiels in Abb. 4 gezeigt ist. Durch 
die Identifikation der so erhaltenen Übergangsfunktionen werden die das 
Übertragungsverhalten zwischen Ein- und Ausgangsklemmen beschreibenden 
Übertragungsfunktionen gemäß Abb. 4 bestimmt. Die jeweils zweckmäßigste 
Methode soll unter sämtlichen Identifikationsstrukturen bzw. Identifikations-
methoden in Kenntnis der sich in der technologischen Einrichtung abspielen-
den physikalischen Prozesse ausgewählt werden. Auf diesem Gebiet haben wir 
neuerdings - teils mit den eigenen Forschungsergebnissen - ein Identifika-
tionshandbuch zusammengestellt, in dem leicht anwendbare und in erster 
Linie für die Betriebsfachleute nützliche graphoanalytische Methoden beschrie-
ben sind [5]. 
N ach unseren Erfahrungen sollen die streckend·ynamischen Messungen 
solange wiederholt werden, bis für jede einzelne Stellgröße wenigstens 5 bis 
10 gut bewertbare Übergangsfunktionenfolgen erhalten werden. Danach wer-
den die Durchschnittswerte der regelungstechnischen Kennwerte berechnet. 
Schon aus dem Gesagten kann beurteilt werden, daß die Durchführung einer 
vollständigen kesseldynamischen Untersuchung, wo die Zahl der Ein- und 
Ausgangsgrößen größer ist als in dem erwähnten vereinfachten Beispiel, eine 
Aufgabe darstellt, die viel Geduld und zahlreiche Meßreihen erfordert. Nach 
den Erfahrungen sind infolge der ungünstigen Betriebsbedingungen in einem 
Kraftwerk nur etwa 50% aller durchgeführten Messungen ergebnisreich. 
Die schließlich als Ergebnis erhaltenen Übergangsfunktionen werden in 
geordneter Form gemäß Abb. 5 zusammengefaßt. Besonders bedeutend sind 
2* 
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die Hauptwirkungen die Diagonale entlang. Wie bereits erwähnt, kann jeder 
Übergangsfunktion eine Übertragungsfunktion zugeordnet werden, die die 
dynamischen Eigenschaften der in Abbildung 3 angeführten Wirkungsbedin-
gungen mathematisch erfaßt. Sind diese bekannt, kann die Übertragungsmatrix 
des Kessels gemäß Abb. 6 formuliert werden. Somit kann der Kessel als Mehr-
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fach system durch die Übertragungsmatrix, z. B. bei größeren Systemunter-
suchungen sogar als ein einziges »Glied« mit mehreren Ein- und Ausgangs-
größen behandelt werden (Abbildung 6). 
In den meisten Fällen genügt es aber nicht, nur die bisher behandelten 
resultierenden Übertragungs eigenschaften zu kennen. Es sollen z. B. bei Unter-
suchungen, die zwecks Verbesserung der Strecken eigenschaften durchgeführt 
werden, oder bei Konstruktionsarbeiten, wo auch die regelungstechnischen 
Anforderungen berücksichtigt werden müssen, die physikalischen Vorgänge, 
die innerhalb der technologischen Einrichtung die resultierenden Übertra-
gungseigenschaften zustande bringen, sowie ihr innerer Wirkungsmechanismus 
ebenfalls bekannt sein. Um diese zu erfassen, rweden die theoretischen dynami-
schen Untersuchungen - deren notwendige Bedingung die eingehende Kennt-
nis der Einrichtung ist - herangezogen. Die bei den Untersuchungen ange-
wandte Methode ist nämlich die Synthese: es werden die elementaren Prozesse 
erforscht und das Modell des Gesamtsystems ·wird aus ihren dynamischen 
Verhalten aufgebaut, was schließlich das Aufzeichnen des ausführlichen Block-
schaltbildes ermöglicht [6]. Abb. 7 zeigt ein Beispiel, und zv,rar das ausführliche 
Blockschaltbild des verhältnismäßig einfachen Regelungssystems des 100-t/h-
Trommelkessels im Wärmekraftwerk BORSOD. Die dynamischen Eigen-
schaften des Systems können nur in dem Fall als bekannt betrachtet werden, 
wenn die Übertragungsfunktionen aller Glieder des Blockschaltsbildes bereits 
bestimmt wurden. Es soll hier, ohne auf die Einzelheiten des Blockschaltbildes 
einzugehen, der Verwickeltheit des Systems besondere Aufmerksamkeit geviid-
met werden. 
Bei der theoretischen Untersuchung eines solchen verwickelten Systems 
ist die Anwendung von Rechenanlagen unentbehrlich. In dieser Weise können 
sowohl Analogmodellierung wie auch Digitalsimulation erfolgreich angewandt 
werden. 
3. Beispiele für die Untersuchung von Zweifachsystemen 
Im weiteren sollen die Ergebnisse von zwei konkreten Untersuchungen 
angegeben werden, die gleichzeitig zur Erläuterung der vorigen Ausführungen 
geeignet sind. 
3.1 Untersuchung der Druck-Temperaturregelkreise des Dampfkessels 
Das erste Beispiel betrifft den Dampfkessel (320 t/h) des Kraftwerks 
BANHIDA, bei dem schon während des Probebetriebs unzulässige Leistungs-
und Druckschwankungen auftraten. 
Die Zielsetzung der vielseitigen Untersuchungen war unter anderem die 
Ermittlung des Einflusses der streckenseitigen Kopplungen auf die Stabilität 
des Systems und die Qualität der Regelungen. Da sich die kräftigsten Kopplun-
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gen zwischen den Druck- und Temperaturregelkreisen zeigten, wurde als 
Objekt der Untersuchungen das aus diesen hervorgehobenen Kreisen beste-
hende System gewählt. Das Blockschaltbild des Systems ist in Abb. 8 darge-
stellt. Die Übertragungsverhalten der gegenseitigen Wirkungsverbindungen 
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sind durch die mit K1-Ks bezeichneten Kopplungsglieder dargestellt. Um die 
Behandlung dieses Zweifachsystems zu erleichtern, wird das Blockschaltbild 
des Systems in die in Abb. 9 angeführte sog. Normalschaltung umgewan-
delt [7]. Die Übertragungsfunktion dieser P-kanonischen Struktur kann durch 
eine schrittweise durchgeführte Umwandlung des Blockschaltbildes erreicht 
werden, vorausgesetzt, daß die Übertragungsfunktionen aller Glieder in dem 
ausführlichen BIockschaltbild bekannt sind. Diese Methode würde aber auch 
in diesem verhältnismäßig einfachen Fall zu komplizierten Funktionen führen, 
die schwer zu handhaben sind. Deshalb wurden die Übertragungsfunktionen 
der streckenseitigen Glieder durch die Identifizierung der während der dyna-
mischen Messungen bestimmten Übergangsfunktionen aufgebaut. Demnach 
"wurden bei den Reglern die während des Einstellversuchs erhaltenen optima-
len Einstellwerte berücksichtigt. 
Als Vergleichshasis werden im weiteren die so erhaltenen unabhängigen 
Kreise betrachtet. Die Übertragungsfunktionen der Abbildung 9 lauten nach-
einander wie folgt: 
Übertragungsfunktionen der äquivalenten Regler: 
(1 + _1_) (I + 57p) 133p .. Ru = .....:...---"'--'----- . 5,0 (1 + 10p)2 
R 22 = 1,32 1 + 54p 
1 1+---
16,3p 
1 + 4,3 ___ 1_+_1_6_,3-=.p __ 
(1 + 54p) (I + 62p) 
(1) 
(2) 
Übertragungsfunktionen der streckenseitigen Glieder (auf Grund der Meß-
ergebnisse) : 
P n = 
0,185 
. e-6p (3) (1 + 23p) (1 + 120p) (1 + 192p) 
P22= 
1 
e-2p (4) (1 + 40p)2 
P ? = 0,053 1 + 54p 
I. 1 + 3lp (5) 
P21 = 
0,26 
e-14p (6) (1 + 45p)3 
Zweckmäßig werden zur Beurteilung der Rolle der Kopplungen die Führungs-
verhalten der Untersysteme untersucht, wobei das geschlossene System in den 
Punkten IIJA, IIJb, (Abb. 9) geöffnet wird. 
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Wird zuerst das Druckregelungs- Untersystem (durch Aufschneiden in 
Punkt II/a) untersucht, dann können die charakteristische Gleichung des 
Systems und die Führungsübertragungsfunktion folgenderweise geschrieben 
werden: 
ll.a p) = 1 + Rn P n 1 - = 0 , Q ( l R22 P 12 P 21 ) Pu (1 + R22 P 22 ) (7) 
wobei Rn P n = F 01 die Übertragungsfunktion des geöffneten unabhängigen 
Regelkreises, 
_
_ R-=2:=.2_P~2:::.2 _ die Führungsübertragungsfunktion des unabhängigen 
=FW2 1 + R22 P22 Temperaturregelkreises bedeuten und 
P21 P22 = C 
Pn P22 
ein die Eigenschaften der Kopplungen '\Viderspiegelnder 
Faktor ist; und mit diesen Bezeichnungen ist: 
Qll,a(P) = 1 + F ol(1 - CFw2 ) = 1 + F~l(P) = 0 
und die Übertragungsfunktion lautet: 
Xl (p) 
=---
W 1 (p) 
(8) 
(9) 
Im Falle von unabhängigen Kreisen (d. h. wenn Pl2 = P 21 = C = 0), gelten: 
und 
F;"l (p) = F
W1 
= __ F---,,-,Ol,--_ 
1 + F 01 
(10) 
(11) 
Den Gleichungen ist zu entnehmen, daß die Übertragungsfunktion F~I(P) 
des auch die Kopplungen enthaltenden Untersystems von der Übertragungs-
funktion F 01 = Rn . P n des als unabhängig betrachteten Kreises abweicht, 
und zwar um den Wert des Faktors (1- CFW2)' d. h. die Folgen der Kopplun-
gen mit dem Temperaturregelkreis werden gerade durch diesen Faktor ver-
deutlicht. Wie bereits erwähnt, wurde die Übertragungsfunktion (9) als Unter-
suchungsbasis der Übergangsvorgänge gewählt. Dabei wurde unter Berück-
sichtigung der Möglichkeiten eine graphische Methode angewandt, deren 
Arbeitsdiagramm in Abb. 10 dargestellt ist und deren Zielsetzung die Bestim-
mung des zur Frequenzfunktion F~l(jW) gehörenden Bode-Diagramms war [7]. 
Die erhaltenen Bode-Diagramme sind in Abb. 11 und die zu den Frequenz-
funktionen FOl(jw) bzw. F~l(jW) gehöremden Ortskurven in Abb. 12 ange-
führt. Da die gestrichelten Kurven den als unabhängig betrachteten Druck-
regelkreis und die vollausgezogenen Kurven die Berücksichtigung der Kopplun-
gen bezeichnen, kann die Wirkung der Kopplungen einerseits nach dem Ver-
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lauf der Kurven, andererseits nach der Veränderung der Phasenreserven (PT) 
und Amplitudenreserven (AT) beurteilt werden. 
Die Untersuchung des Temperaturregelsystems kann in analoger Weise 
durchgeführt werden, da nach Öffnen des Systems in Punkt II/b die charak-
teristische Gleichung und die Führungsübertragungsfunktion in ganz gleicher 
Form aufgeschrieben werden können: 
QII,b(P) = 1 + F o2(1- CFW1) 
QII,b(P) = 1 + F~2(P) = o. 
Die Führungsübertragungsfunktion ist: 
F:V2 (p) = F~2 (p) X2 (p) 
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! 
-- ohne Kopplungen 
-- mit Kopplungen 
0.002 
Abb. 12 
Im Falle von unabhängigen Kreisen (C = 0): 
und 
F~(p) = Fwz(p) = _F-=02_ 
1 + F 02 
(15) 
(16) 
Damit können die zu diesem Untersystem gehörenden Bode-Diagramme und 
Ortskurven gemäß Abb. 13 und 14 aufgetragen werden. Um den Vergleich zu 
erleichtern, faßt Tabelle 3 die als Ergebnis erhaltenen Phasen- und Ampli-
tudenreserven zusammen. Ein wesentlich eindeutigeres Bild ergibt sich über 
die Qualität der Regelung, wenn die Untersuchung der Führungsübergang-
vorgänge im Zeitbereich durchgeführt wird. Deshalb werden die Frequenz-
gänge der geöffneten Untersysteme in NICHoLs-Diagrammen gemäß Abb. 15 
und 16 dargestellt, da diese bekanntlich die Bestimmung der Ortskurven bzw. 
Bode-Diagramme geschlossener Systeme von den Kurven der geöffneten 
Untersysteme ausgehend ermöglichen. Um die Kennwerte der Führungsüber-
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Abb. 13 
tragungsfunktionen mit guter Näherung bestimmen zu können, genügt im 
vorliegenden Fall das Aufzeichnen der Amplitudenkreisfrequenz-Charakteri-
stiken (Abb. 17 und 18) [9]. Die wichtigsten Kennwerte sind in Tabelle 4 
zusammengefaßt. 
Zusammenfassend kann auf Grund des angeführten Beispiels festgelegt 
werden, daß bei eingehenden Untersuchungen die Dampfkessel als Mehrfach-
systeme behandelt werdeu sollen, unter Berücksichtigung der streckenseitigen 
Kopplungen. 
Ferner kann aus den numerischen Ergebnissen der für das vorliegende 
Zweifachsystem durchgeführten Untersuchungen festgestellt werden, daß die 
Kopplungen zuerst die Temperaturregelung beeinflussen, wobei sich die 
Phasen- und Amplitudenreserven gleicherweise um 25 % verringern, d. h., sie 
üben eine instabilisierende Wirkung auf diesen Kreis aus. Für Druck- und 
Leistungsregelung sind die Wirkungen ausgeglichen, da sich die Phasenreserve 
in diesem Fall um 11 % erhöht und sich die Amplitudenreserve gleichzeitig 
um 27% verringert. Dagegen nehmen die maximale Überschwingung und die 
Ausregelzeit ab, so daß sie schließlich doch eine stabilisierende Wirkung auf 
den Kreis haben. Daher soll in diesem Fall der Temperaturregelkreis zweck-
mäßig mit größeren Stabilitätsreserven eingestellt werden. Aus den Ergebnis-
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Grad dB dB 
I 
Druckregelung FU'l(jw) 55 20 I - -F:Vl(jW) - -
I 
61 14,5 
Temperaturregelung F1l'2(jW) 52 9,5 - -
F~2(jW) - I - 40 6,7 
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Kennwerte der Führungs .. 
übergangsfunktion 
Druckregelung Temperaturregelung 
überschwingung (xm, %) 
Ausregelzeit (Ta' sec) 
Dämpfungsgrad (D) 














F~l Fw :! F;", 
9 21 33 
436 254 378 
0,62 0,45 0,35 
0,62 1,0 1,25 
PCS2 
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sen ist zu erkennen, daß in dem untersuchten Zweifachsystem der Druck-
Leistungsregelkreis in der Stabilität eine entscheidende Rolle spielt, was bei 
der Einstellung der Regler keinesfalls außer Acht gelassen werden darf. 
3.2 Untersuchung der Entnahme-Kondensationsturbine als zweifachgere-
geltes System [10] 
. Das zweite Beispiel bezieht sich auf die Entnahme-Kondensationsturbine 
des »Kraftwerks an der Donau«, in dessen Betrieb sich ähnliche Leistungs-
schwankungen zeigten. Abbildung 19 zeigt die schematische Schaltung der 
Turbine. Hier soll unbedingt bemerkt werden, daß die Ansatzturbine nur die 
Speisewasservorwärmer mit Heizdampf versorgt, so daß die nach hinten 
geführte Dampfmenge D z wesentlich kleiner als die Entnahmedampfmenge 
ist, d. h., es handelt sich um einen Spezialfall. Abb .. 20 zeigt das Regelungs-
system der Turbine, dessen Aufgabe die Regelung der Entnahme- und Gegen-
drücke ist. Erwähnenswert ist ferner der in das System eingebaute »Druck-
wechsel«, dessen Bestimmung dem Plan gemäß die Entkopplung der Kreise ist. 
In Zusammenhang mit dem primären Problem ist eine weitere Ziel-
setzung der vorliegenden Untersuchungen, die Stabilität des zweifachgeregel-
ten Systems zu prüfen. Um die Übertragungsmatrix bzw. die charakteristische 
Gleichung aufzustellen, soll hier '\Viederum die P-kanonische Struktur des 
Systems hergestellt werden. Hier werden nur die v .. ichtigsten Stufen der 
Untersuchung angeführt: 
- Abb. 21 zeigt das ausführliche Blockschaltbild des Gegendruck-
systems. Nach Bestimmung der in unserem Fall als entscheidend betrachteten 
resultierenden Übertragungseigenschaften ergab sich die Möglichkeit, die 
Schaltung wesentlich zu vereinfachen (siehe Abb. 22). 
- Die stufenweise Umwandlung des Blockschaltbildes führt schließlich 
zu der kanonischen Struktur. 
In diesem Fall war die Durchführung streckendynamischer Messungen 
nicht möglich, so daß die Übertragungsfunktionen der einzelnen Glieder bzw. 
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Ohne alle mit der Gesamtproblematik der Untersuchung zusammenhän-
genden Fragen an dieser Stelle zu beantworten, sollen hier nur die wichtigsten 
Feststellungen und Schlußfolgerungen angeführt werden: 
1 - Das ursprüngliche System, das über einen »Druckwechsel« ver-
fügt, ist instabil. 
2 - Die durch den Druckwechsel hergestellte regelseitige Kopplung 
gewährleistet nicht dic erwünschte Entkopplung der Kreise. Den Unter-
suchungen gemäß ist das System ohne »Druckwechsel« sogar weniger instabil, 
obwohl die Veränderungen unbedeutend sind. 
3 - Auf Grund der Bode-Diagramme des Frequenzganges Fo(jw) des 
geöffneten zweifachen Systems kann festgestellt werden, daß das System sehr 
zur Instabilität neigt. Daraus folgt, daß in dem vorliegenden Fall die Ein-
stellung der Regler eine größere Rolle als im allgemeinen spielt. 
4 - Durch die Verringerung der Übertragungsfaktoren der eingebau-
ten Druckregler kann das System stabilisiert werden. 
S - Bei gegebener Eintrittsdampfmenge verschieben sich mit Erhöhung 
des Verhältnisses Entnahme/Gegendruckdampf sowohl der Entnahme- "wie 
auch der Gegendruckregelkreis gegen die Instabilität. 
Infolge seiner Trägheit spielt der Entnahme-Gegendruckregelkreis mit 
der Erhöhung der Entnahmedampfmenge eine immer entscheidendere Rolle 
in der Stabilität des Systems. 
6 - Die richtige Ausbildung des Regelungssystems von Entnahme-
Gegendruckturbinen "wird entscheidend durch die dynamischen Eigenschaften 
des an die Turbinen angeschlossenen Verbrauchersystems (Dampfleitungen, 
Vor"wärmer, Wärmeaustauscher usw.) bestimmt. Da aber diese von Fall zu 
Fall unterschiedlich sind, sollen sogar bei gleichen Turbinen unterschiedliche 
Streckeneigenschaften in Betracht gezogen werden. Deshalb sind die Aus-
gestaltung eines Regelungssystems (Wahl der Reglertypen, Anwendung 
etwaiger reglerseitiger Koppelglieder zur Entkopplung) sowie die optimale 
Einstellung des Systems in Kenntniss der Streckeneigenschaften von Fall zu 
Fall eigens für die gegebenen Verhältnisse durchzuführen. Dies erfordert aber 
schon in der Planungsphase eine ausführliche Kenntnis der technologischen, 
strömungstechnischen, thermodynamischen, konstruktiven usw. Angaben, die 
zur Bestimmung des Streckenverhaltens nötig sind. 
Zusammenfassung 
Zwischen den Regelkreisen der Haupteinrichtungen von Kraftwerken bestehen starke, 
streckenseitige Kopplungen, deshalb sind diese Einrichtungen als Mehrfachsysteme zu behan-
deln. Nach kurzer Vorführung der Rolle theoretischer und experimenteller Untersuchungen 
in Zusammenhang mit diesen Systemen, beschreibt die vorliegende Arbeit anhand von zwei 
konkreten Aufgaben eine graphische Methode, die bei Zweifachsystemen erfolgreich benutzt 
werden kann. Die Untersuchungsergebnisse bestätigen die Wichtigkeit der Berücksichtigung 
streckensdtiger Kopplungen. 
3* 
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